


Guía del Curso

Mantenimiento correctivo de instalaciones de 

climatización y ventilación-extracción. IMAR0208 - 

Montaje y mantenimiento de instalaciones en 

climatización y ventilación-extracción

Modalidad de realización del curso: -

Titulación: Diploma acreditativo con las horas del curso

OBJETIVOS

Aplicar técnicas de mantenimiento, que impliquen la sustitución de elementos de los 

diferentes equipos de instalaciones de climatización y ventilación-extracción, determinando 

los procedimientos y restableciendo su funcionamiento con la seguridad requerida, a partir de 

su documentación técnica. Corregir las disfunciones o averías en los sistemas y equipos de 

instalaciones de climatización y ventilación-extracción, utilizando los procedimientos, medios 

y herramientas con la seguridad adecuada, restableciendo las condiciones de funcionamiento 

correcto. 

CONTENIDOS

DOCUMENTACIÓN TÉCNICA EN EL MANTENIMIENTO CORRECTIVO 

DE INSTALACIONES DE CLIMATIZACIÓN

1. Introducción



2. Manejo e interpretación de manuales, normativa y documentación técnica de los 

equipos y aparatos para el mantenimiento correctivo de instalaciones de climatización 

y ventilación-extracción

3. Documentación y formularios normalizados

4. Resumen

MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN INSTALACIONES DE 

CLIMATIZACIÓN

1. Introducción

2. Técnicas de intervención en el mantenimiento correctivo de la instalación de 

climatización: mantenimiento correctivo de la U.T.A. (Unidad de Tratamiento del Aire)

3. Técnicas de montaje y desmontaje de piezas defectuosas

4. Manejo de herramientas y útiles adecuados para su reparación

5. Operaciones para el mantenimiento correctivo del sistema de enfriamiento

6. Operaciones de mantenimiento correctivo del sistema de calor

7. Operaciones de mantenimiento correctivo del sistema de distribución y retorno 

(ventiladores, compuertas, rejillas, difusores, conductos, entre otros)

8. Operaciones de reparación de averías en el sistema eléctrico y sus automatismos

9. Mantenimiento correctivo higiénico-sanitario contra la legionela conforme a normativa

10. Mantenimiento correctivo de los sistemas y equipos terminales

11. Localización y reparación de fugas, a partir de la observación y diagnóstico de los 

estados de las máquinas, mediante los útiles y herramientas adecuados para su 

mantenimiento

12. Análisis e identificación de averías en la instalación de climatización

13. Resumen

REPARACIÓN, AJUSTE DE ELEMENTOS DE SEGURIDAD Y 

RECUPERACIÓN DE FLUIDOS FRIGORÍGENOS Y LUBRICANTES EN 

INSTALACIONES DE CLIMATIZACIÓN

1. Introducción

2. Adecuación del lugar de trabajo



3. Detección de fugas: operaciones de reparación

4. Aislamiento de tramos o elementos del circuito

5. Evacuación del refrigerante

6. Sustitución o reparación de compresores, evaporadores, condensadores, filtros, 

válvulas de expansión, tramos de tubería y demás elementos del circuito frigorífico

7. Limpieza de circuitos frigoríficos

8. Carga de refrigerante, recuperación y envasado de gases refrigerantes y aceites

9. Reciclado de gases refrigerantes y aceites

10. Tramitación conforme a normativa

11. Ajuste de elementos de control y seguridad tras la reparación en la instalación de 

climatización

12. Resumen

MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE INSTALACIONES DE VENTILACIÓN-

EXTRACCIÓN

1. Introducción

2. Técnicas de intervención en el mantenimiento correctivo de instalaciones de 

ventilación-extracción

3. Aprovisionamiento y manejo de herramientas y útiles para la reparación de máquinas, 

elementos y equipos de las instalaciones de ventilación-extracción

4. Mantenimiento correctivo del sistema de captación, impulsión, filtrado y distribución

5. Técnicas de montaje y desmontaje de máquinas y elementos de instalaciones de 

climatización y ventilación-extracción

6. Operaciones de reparación o sustitución de elementos: ventiladores, campanas, filtros, 

compuertas, rejillas, difusores, conductos, etcétera

7. Operaciones de reparación o sustitución de piezas en averías del sistema eléctrico y 

sus automatismos

8. Mantenimiento correctivo de los sistemas y equipos terminales

9. Resumen

PUESTA EN SERVICIO DE LAS INSTALACIONES DE CLIMATIZACIÓN Y 

VENTILACIÓN-EXTRACCIÓN TRAS REALIZAR EL MANTENIMIENTO 



CORRECTIVO

1. Introducción

2. Comprobación de los parámetros de cada sistema con los de referencia en 

instalaciones de climatización y ventilación-extracción

3. Operaciones habituales de puesta en servicio: mediciones, ajustes, control de 

automatismos y sistema de arranque-parada

4. Cumplimentación de informes y memoria de la intervención correctiva realizada y 

resultados de la reparación

5. Regulación de automatismos eléctricos

6. Programación de autómatas programables de las instalaciones tras el mantenimiento 

correctivo

7. Resumen
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